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Otopná období 1988/1989 až 2000/2001 ve 42 lokalitách ČR

V následujících tabulkách je uveden stručný přehled posledních třinácti otopných období ve 42 místech České republiky. Pro každou lokalitu jsou uvedeny počty
dnů d [d] v jednotlivých otopných sezónách, průměrné venkovní teploty během těchto dnů tes [oC] a počty denostupňů D [d.K]. Údaje byly zpracovány ve smyslu
vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) č. 245/1995 Sb., kterou se stanovila pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování ná-
kladů na objekty a mezi konečné spotřebitele, ve znění vyhlášky MPO č. 85/1998 Sb., kterou se vyhláška č. 245/1995 Sb. měnila a doplňovala, s platností do kon-
ce roku 2001.

Výchozími podklady byly hodnoty průměrných denních teplot venkovního vzduchu, získané pro jednotlivé lokality v příslušných pobočkách ČHMÚ. Průměrná
denní teplota venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu, s vyloučením sálání okolních ploch, v 7:00, 14:00 a ve 21:00 hodin, při-
čemž hodnota měřená ve 21:00 hodin se počítá dvakrát.

Počet denostupňů D [d.K] byl zaveden ve vytápěcí technice pro zjiš�ování, kontrolu a porovnovnávání potřeby tepla pro vytápění budovy. Je součinem počtu dnů
vytápění v jistém období d [d] a rozdílu středních teplot vnitřního a venkovního vzduchu (tis – tes) [K] během tohoto období. V tabulkách je stanoven počet denos-
tupňů pro limitní teplotu tis = 13 oC (D13) a pro několik hodnot průměrné vnitřní teploty, které se v objektech nevýrobní sféry mohou vyskytovat v návaznosti na út-
lum a přerušení vytápění dle režimu užívání, a to tis = 17 oC (D17), tis = 18 oC (D18) a tis = 19 oC (D19).

V tabulkách jsou dále uvedeny hodnoty tzv. normálu, tj. údaje dlouhodobého průměru středních teplot venkovního vzduchu a počtu dnů v otopném období podle
tab. 1 přílohy 4 v ČSN 38 3350 „Zásobování teplem. Všeobecné zásady“ – změna a) – 8/1991.

V posledním sloupci každé tabulky příslušné lokality jsou vyhodnocena jednotlivá otopná období z hlediska potřeby tepla pro vytápění v % při porovnání s nor-
málem (100 %).

V poznámkách ve spodní části každé tabulky je uveden ještě případný počet dnů vytápění v červnu, kdy v souladu s tepelně technickými požadavky objektu
by vytápění mělo pokračovat i po 31. květnu, a proto tento počet dnů je zahrnut do výsledného počtu denostupňů. Výjimku tvoří otopná sezóna 2000/2001, kdy
konec otopného období připadl u většiny lokalit již na začátek května. Během června 2001 ale došlo na území ČR k tak významnému dlouhodobějšímu ochlaze-
ní, že po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem tepla se opět vytápělo. Tato doba ale není zahrnuta ve výsledném počtu denostupňů, je pouze v poznámce
specifikována.

Vzhledem k velmi nízkým teplotám koncem srpna 1998 se na většině míst ČR po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem tepla mohlo začít s vytápěním již
v srpnu. Specifikovaná doba vytápění v srpnu, uvedená v poznámce, rovněž není zahrnuta do výsledného počtu denostupňů.

Stručný přehled otopných období 1988/89 až 2000/2001 ve 42 místech ČR. Pro každou lokalitu jsou uvedeny počty dnů vytápění v jednotlivých obdobích, průměr-
ná venkovní teplota během těchto dnů a počet denostupňů. Dále jsou uvedeny pro každou lokalitu hodnoty tzv. normálu a vyhodnocena energetická náročnost jed-
notlivých otopných sezón z hlediska potřeby tepla na vytápění v porovnání s uvedeným normálem.
Klíčová slova: otopné období, počet denostupňů, počet dnů vytápění, průměrná venkovní teplota
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